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Zapytanie ofertowe nr 1
z dnia 07.10.2024.
na wykonanie ROBÓT BUDOWLANYCH

[bookmark: _Hlk178779470][bookmark: _Hlk178779537]W ramach projektu nr KPOD.01.03-IW.01-0583/24 pod nazwą „Zwiększenie odporności i dywersyfikacja działalności Hotton Hotel Sp. z o.o. poprzez utworzenie w województwie pomorskim (Region 1) Multimedialnego Centrum Szkoleniowo – Konferencyjno – Wystawienniczego z zastosowaniem technologii cyfrowych i rozwiązań w zakresie „zielonej transformacji” oraz poprawa kompetencji pracowników w zakresie obsługi nowej grupy klientów”, realizowanego w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Hotton Hotel sp. z o.o. , ul. Św. Piotra 8, 81-347 Gdynia, NIP: 586 22 13 860  
Mail: biuro@hotton.pl 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
                                                                                                                  
Celem niniejszego zamówienia jest dokonanie wyboru, zgodnie z zasadą konkurencyjności, najlepszej oferty na  „Kompleksowe roboty budowlano-wykończeniowe na salach konferencyjnych i Foyer, o powierzchni całkowitej ok. 330 mkw., w budynku Hotelowym, polegające na wykonaniu stanu developerskiego, wraz z instalacjami elektrycznymi, pompami ciepła i klimakonwektorami.”
Zamówienie w ramach jednego zadania składa się z : 
Kompleksowego wykonania instalacji elektrycznych, prac budowlano – remontowych wraz z  zakup i montażem urządzeń. 
3. Termin składania ofert:
Złożenie oferty oznacza złożenie wypełnionego i podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularza oferty wraz ze wszystkimi oświadczeniami stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Oferty należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.
Termin składania ofert upływa w dniu: 22.10.2024.
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także kopię pełnomocnictwa.

4. Miejsce i sposób składania ofert:
Podpisaną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
do niniejszego Zapytania i dostarczyć w oryginale - za pośrednictwem bazy konkurencyjności

5. Przedmiot zamówienia:
Prace budowlane na salach szkoleniowych + Foyer

CPV : 
Roboty Budowlane - 45000000-7 
Roboty instalacyjne elektryczne -  45310000-3
Urządzenia : CPV 42511110-5 , Kod CPV 39717000-1

Miejsce wykonania usługi:
Hotton Hotel, 81-601 Gdynia, ul. Św. Piotra 8
Piętro I budynku hotelowego. 

Zakres usługi:

1. W zakres prac wchodzi wykonanie wymienionego w części „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”
2. Wywóz nieczystości powykonawczych pozostaje w zakresie Wykonawcy. 
3. Wymagane zabezpieczenie okien przez Wykonawcę w miejscu wykonywania prac. 
4. Wszelkie zadania i koszty związane z zakupem materiałów, transportem, zapewnieniem niezbędnych narzędzi i sprzętu, zabezpieczeniem i zachowaniem warunków BHP, utrzymaniem porządku są po stronie Wykonawcy. 
5. Prace stanowiące przedmiot zamówienia powinny być zrealizowane w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 28.02.2025. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji na prace będące przedmiotem zamówienia. 
7. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią ilość personelu, pozwalającą na wykonanie całości prac w określonym w umowie terminie.

6. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu. Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór określa Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami do oferty. Oferty nadesłane w innej formie będą odrzucane z przyczyn formalnych. Jeżeli oferta będzie zawierała braki lub nieścisłości Oferent zostanie poproszony o uzupełnienie braków i wyjaśnienie nieścisłości. 

Oferta powinna być:
1. Zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami w niniejszym zapytaniu, w tym w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia, 
2. Złożona w sposób wskazany w niniejszym zapytaniu, 
3. Złożona w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji wiarygodności informacji przedstawianych przez Oferentów, w tym także w zakresie warunków, jakie musi spełniać Wykonawca. 
5. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń i ew. wyjaśnień Oferentów metodą spełnia/nie spełnia.

Oferta powinna zwierać co najmniej: 
- Pełnie dane identyfikujące oferenta;
- Datę sporządzenia oferty oraz jej termin ważności
- Odniesienie się do wszystkich kryteriów oceny wskazanych w zapytaniu ofertowym
- Cenę netto oraz cenę brutto
- Wskazaną osobę do kontaktu: imię i nazwisko, nr telefonu, 
- Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty, zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa ( przy czym pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty).

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób trwały.

7. Kryteria oceny ofert:
Wybór najkorzystniejszej oferty dla każdego przedmiotu zamówienia nastąpi w oparciu o kryteria 
- ceny netto
- terminu realizacji prac
- gwarancji. 
1.Kryterium Cenowe „Cena netto” waga maksymalnie – 75 punktów
Liczba punktów będzie przyznawana w następujący sposób:
Liczba punktów = (cena netto najtańszej oferty/cena netto badanej oferty) x 75 punktów

[bookmark: _Hlk178525367]2.Kryterium Realizacja - termin zakończenia prac- waga maksymalnie – 15 punktów
Liczba punktów będzie przyznawana w następujący sposób:
- realizacja do 30.12.24. – 15 punktów
- realizacja do 28.01.25. - 10 punktów
- realizacja do 28.02.25.- 5 punktów
- realizacja po 28.02.25. – oferta odrzucona

3. Kryterium Gwarancja - waga maksymalnie – 10 punktów
Liczba punktów będzie przyznawana w następujący sposób:
- do 23 miesięcy – oferta odrzucona
-  24 – 35 miesiące - 5 punktów
-  36 miesięcy i więcej - 10 punktów

8. Wybór wykonawcy:
Wybrana zostanie oferta  z największą ilością punktów, na podstawie zsumowania punktów z poszczególnych kryteriów . 
W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie Oferenta z postępowania lub odrzucenie oferty.
W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana, nie podpisze umowy w formie pisemnej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

9. Termin podpisania umowy
Planowany termin podpisania umowy: do dnia 30.10.24.

10. Warunki płatności:
Opłaty częściowe za wykonanie prac następować będzie na podstawie Protokołów zdawczo-odbiorczych wg stanu zaawansowania robót, nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Opłaty częściowe nie mogą przekroczyć 60% wartości umowy. 
Płatność końcowa nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia, na podstawie Protokołu końcowego zdawczo-odbiorczego, z terminem płatności 14 dni.  

[bookmark: _Hlk179025350]
[bookmark: _Hlk179025411]SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

1. Pompy ciepła, Klimakonwektory do sal szkoleniowych oraz Foyer.

Zakres usługi:
Dostawa i montaż systemów pomp ciepła, klimakonwektorów sufitowych do sal konferencyjnych i foyer w hotelu.

W zakres prac wchodzi: dostawa i montaż urządzeń wraz z automatyką sterującą, montaż do instalacji elektrycznej i hydraulicznej, montaż pomp ciepła, klimakonwektorów i instalacji odprowadzenia skroplin, podłączenie urządzeń do instalacji  wody ciepła technologicznego, uruchomienie, regulacja, szkolenie personelu obsługującego. 
Miejsce montażu urządzeń: jednostki zewnętrzne - na tarasie na wysokości I piętra; jednostki wewnętrzne kasetonowe - na sufitach podwieszonych przedmiotowych pomieszczeń w uzgodnieniu z zamawiającym; sterowniki naścienne - w uzgodnieniu z zamawiającym; trasy przebiegu instalacji  - w uzgodnieniu z zamawiającym.

Urządzenia wraz z instalacją i uruchomieniem:
I. Pompy ciepła typu Gree lub równoważne: Moc urządzenia podana poniżej, w zależności od Sali: 5KW oraz 7 KW, Funkcje: 4 biegi wentylatora, żaluzje 360*, zamooczyszczanie, sterownik naścienny, kasetonowe, montowane w suficie GK.

1/ Sala konferencyjna I oraz foyer (217mkw)
Jednostki wewnętrzne – typ: kasetonowe; Moc 7 KW – szt. 3
Jednostka zewnętrzna – szt. 1

2/ Sala konferencyjna II (80mkw)
Jednostki wewnętrzne – typ: kasetonowe Moc 5 KW – szt. 2
Jednostka zewnętrzna – szt. 1


3/ Sala konferencyjna III (30mkw)
Jednostka wewnętrzna – typ: kasetonowa Moc 5 KW – szt. 1
Jednostka zewnętrzna – szt. 1

4/ Saka konferencyjna IV (30mkw)
Jednostka wewnętrzna – typ: kasetonowa Moc 5 KW – szt. 1
Jednostka zewnętrzna – szt. 1


II.  Klimakonwektory typu Sabiana bądź równoważne: 3 biegowe, Moc 5,5 KW, 
Moc maksymalna 9 KW, przepływ powietrza do 1140m3/h, kasetonowe, sterownik naścienny, montowane w suficie GK

Sala konferencyjna I + foyer (217mkw)
Jednostki wewnętrzne  - typ: kasetonowe moc max 9 KW – kpl. 3


2. Instalacja elektryczna i teletechniczna w salach szkoleniowych oraz foyer

Zakres usługi:
W zakres prac wchodzi: Wykonanie instalacji elektrycznej gniazd, oświetlenia, instalacji
teletechnicznej wraz z materiałem, dostawą i montażem urządzeń wykonawczych do sal konferencyjnych i foyer w hotelu.
Miejsce montażu urządzeń: oświetlenie wbudowane w sufitach podwieszanych, gniazdka i łączniki w ścianach oraz w puszkach podłogowych w uzgodnieniu z zamawiającym; trasy przebiegu instalacji - w uzgodnieniu z zamawiającym.

Oferent w związku z przedmiotem zamówienia powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty – Załącznik nr 1 Formularz ofertowy. 




	
	Hotel Hotton

	Sala 1

117mkw
	Sala 2

80mkw
	Foyer

100mkw

	 
	instalacje elektryczne i teletechniczne wraz z montażem urzadzeń, rozdzielnica elektryczna
	szt/kpl
	szt/kpl
	szt/kpl

	1
	 ułożenie przewodu pod oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne  wraz z montażem lamp – lampy 3W 3H
	6
	 
	6

	2
	ułożenie przewodu SSP pod czujki dymu i temperatury
	4
	 
	3

	3
	ułożenie przewodu z montażem czujek ruchu z monitoringiem obecności w suficie podwieszanym np. B.E.G. Lub równoważne
	4
	 
	 

	4
	ułożenie przewodu pod żyrandol 
	 
	 
	1

	5
	ułożenie przewodu pod przyciski oświetleniowe 
	8
	 
	4

	6
	ułożenie przewodu pod oświetlenie liniowe led umieszczone w suficie podwieszanym
	27
	 
	20

	7
	montaż profili suficie podwieszanym z zamontowanymi taśmami led 15W, linie led jednolite, bez pikseli, z możliwością zmiany kolorów, przysłonięte kloszem mlecznym.

Sala N1:  
6 linii po 2m lub w podobnym układzie
Linie wokół Sali w obniżonym suficie GK

Foyer: 
6 linii po 1,5m lub w podobnym układzie
Linie led wzdłuż jednej ściany w obniżonym suficie GK

	60
	 
	35

	8
	montaż zasilaczy led 24V/200W wraz z instalacją
	8
	 
	4

	9
	ułożenie przewodu wraz z montażem lamp wpuszczanych typu plafon kwadratowy o wymiarach 30x30 cm
	12
	 
	 

	10
	ułożenie przewodu wraz z montażem kinkietów ściennych
	4
	
	

	11
	ułożenie przewodu wraz z montażem gniazd 230 V  w suficie do oświetleń dekoracyjnych
	4
	 
	3

	11
	ułożenie przewodu wraz z montażem gniazd 230V  na ścianach żelbetowych
	11
	 
	10

	12
	ułożenie przewodu wraz z montażem gniazd 230V  na ścianach żelbetowych gastro
	 
	 
	14

	13
	ułożenie przewodu wraz z montażem gniazd  poczwórnych 230 V w puszkach podłogowych
	16
	4
	 

	14
	ułożenie przewodu  wraz z montażem gniazd 400V 32A
	1
	 
	3

	15
	ułożenie przewodu wraz z montażem gniazdka internetowego cat 6A w puszkach podłogowych z szafy rack umieszczonej w foyer
	16
	4
	6

	16
	ułożenie przewodu wraz z montażem gniazdka internetowego cat 6A w puszkach k-g umieszczonych w suficie- zasilanych z szafy rack umieszczonej w foyer
	3
	 
	 

	17
	ułożenie przewodu do zasilania głośnika wraz z jego montażem i podłączeniem
	6
	 
	4

	18
	instalacja puszek podłogowych(12modułowych) z stali nierdzewnej z 4 gniazdkami 230 V, gniazdkiem komputerowym  6A, pozostałe  moduły to rezerwa
	7
	3
	 

	19
	instalacja puszek podłogowych(12modułowych) z stali nierdzewnej z 4 gniazdkami 230 V, gniazdkiem komputerowym  6A, Gniazdkiem HDMI, Gniazdkiem Display Port, gniazdkiem JACK,  pozostałe  moduły to rezerwa
	3
	1
	 

	20
	montaż kanałów podposadzkowych dopasowanych do puszek ( kanały stalowe z przegrodą stalową na media)
	77
	20
	 

	21
	montaż rozdzielnicy metalowej natynkowych 7 x 25 modułów wyposażonej w wyłącznik główny 100A, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe II typu, lampkami kontrolnymi, blokiem rozdzieczym; zabezpieczenia nadmiarowopradowe S301 15 szt; zabezpieczenia różnicowoprądowe z członem nadmiarowoprądowym S312 B16 klasy A 30 szt; zabezpieczenia różnicowoprądowe z członem nadmiarowoprądowym S314 C16 3 szt; przekaźniki bistabilne szt 10
	1
	 
	 

	22
	ułożenie przewodów z puszki podłogowej/projektora do szafy rack  ( HDMI, DISPLAY PORT, pod mikrofon, mini jack
	4
	 
	2

	23
	pomiary powykonawcze wraz z dokumentacją
	1
	1
	1





3. Prace budowlane na salach szkoleniowych oraz Foyer

Zakres usługi:
W zakres prac wchodzi wykonanie wymienionego zakresu zadań wraz z materiałem dostarczonym przez Wykonawcę.

	Lp.
	zakres
	sala N1
	Sala S2
	Sala S3
	Sala S4
	Foyer/hol
	 

	
	
	mkw powierzchni
	Razem m

	ROBOTY BUDOWLANO - WYKOŃCZENIOWE ROBOCIZNA Z MATERIAŁEM
	 

	1
	wylewki betonowe + styropian
	117
	 
	 
	 
	70
	187

	2
	tynki na ścianach wykonane na gładko
	150
	50
	 
	120
	320

	3
	 Szpachlowanie ścian wraz z gruntowaniem i malowaniem 2x

Gruntowanie , malowanie ścian 2x 


	150






	30




90

	20




50

	 
	120






	320




140

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Uzupełnienie płyt w istniejącym suficie wykonanym z płyt AMF THERMATEX FEUNSTRATOS, 
[bookmark: _Hlk178591092]sufity podwieszane lub równoważne o wym. 1200 x 1200mm


	 
	 
	 20
	 
	 
	20
	

	5
	Sufit podwieszony GK wraz z malowaniem 2x
	117
	 
	 
	 
	100
	217
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	sufit podwieszony z GK obniżony bokami po obwodzie pod linie led, wraz z malowaniem
	43 mb
	 
	  
	 
	25mb
	67 mb
	

	6
	szerokość obniżenia 60cm wysokość 20 , półka na taśmę led od wewnątrz 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Uzupełnienie sufitu z GK + obudowa kanału wentylacyjnego w pionie z GK 
	 
	 
	10
	 
	 
	10
	

	8
	Okładzina kamienna granit 2cm szary melanż, na front windy z robocizną (rodzaj do ustalenia)
	
	 
	 
	 
	7
	7
	

	5
	Drzwi do sal szkoleniowych z montażem, dźwiękoszczelne pełne, kolor dąb
	3 x podwójne
180cm
	 2 x pojedyncze
90cm
	2 x podwójne
180cm 
	 
	
	7
	

	5
	Panele podłogowe winylowe imitujące drzewo (Sale) oraz kamień/granit (Foyer) wysoka klasa ścieralności, z robocizna i materiałem (mkw)
	117
	 80
	35 
	 
	100
	332
	




11. Warunki dodatkowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia określone w zapytaniu.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających.
4. Oferent nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zgodnie z treścią oświadczenia zawartego w Załączniku nr 2 Oświadczenie Wykonawcy.
5. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści i warunków zapytania ofertowego.
6. Okres ważności oferty wynosi 30 dni licząc od daty zakończenia terminu składania ofert.
7.  Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
- Dostawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu
- Treść oferty nie odpowiada wymogom ogłoszenia, a w szczególności nie odpowiada specyfikacji zamówienia określonej w opisie przedmiotu zamówienia
- Oferta stanowi naruszenie uczciwej konkurencji
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