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KOMENTARZE:

1.

Instalacja tryskaczowa mokra powinna by¢ wykonana z rur stalowych czarmnych
malowanych na kolor RAL 3000 (bgdz zgodnie z tytycznymi Injwestora i Architekta) lub rur
stalowych ocynkowanych.

Nalezy zapewni¢ minimalnie 900mm wolnej przestrzeni od sktadowania pod tryskaczami
podstropowymi oraz tryskaczami pod przeszkodami w przestrzeni magazynowe.

Przepusty rur instalacyjnych przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych nalezy
zabezpieczy¢ do wartodci ogniowej tych oddzielen za pomocq certyfikowanych przejsé¢
ogniochronnych.

Nalezy zachowac wtasciwe odlegtosci od instalacii tryskaczowej w instalacjach
pozostatych branz zgodnie z wytycznymi FM Global.

W przypadku wystgpienia miejsc, w ktérych sumaryczna szeroko$¢ przeszkdd dla zraszania
tryskaczy wynosi powyzej 0,60m, nalezy niezwtocznie powiadomic Projektanta celem
doprojektowania dodatkowych tryskaczy.

Zabudowe zawordw odwadniajgcych i testowych wykonac zgodnie z zatgczonymi
szczegdbtami tych zawordw.

Podwieszenia instalacii tryskaczowej nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.
Nie nalezy podwiesza¢ do rurociggdw tryskaczowych przedmiotdw nie zwigzanych z
instalacjq fryskaczowaq.

W przypadku zabudowy dodatkowych elementdw konstrukcyjnych w poblizu $wietlikédw
lub w innych obszarach konieczna jest weryfikacja zaprojektowanej instalacji tryskaczowe;.
Rysunki i cze$¢ opisowa sq czesciami dokumentacii wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej powinny by¢ traktowane jakby byty ujete w
obu czesciach dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary na budowie, ewentualne informacje o
rozbieznosciach konstrukcji i pozostatych elementéw przekazac do Biura Projektdw w celu
weryfikaciji zaprojektowanej instalacii.

O wszystkich zmianach wprowadzonych po dniu edycji projektu, dotyczgcych konstrukcii
budynku, potozenia $cian, zmiany wysokosci stropu, dodania sufitu podwieszonego, izolacji
pod stropem itp. zmiany przeznaczenia obiektu, nalezy powiadomi¢ projektanta instalacii
ppoz. celem weryfikacji poprawnosci zastosowanej ochrony ppoz. Projektant instalacii
ppoz. powinien by¢ informowany o wszystkich dodatkowych uzbrojeniach instalowanych
na poziomie dachu, ktére mogtyby zaktécic wyptyw z tryskacza.

Przed przystgpieniem do montazu rury, nalezy jg doktadnie oczysci¢ z zewngtrz i wewnaqtrz.
Po zmontowaniu gtéwne rurociqgi doktadnie przeptukad.

LEGENDA:

—e— Przewdd hydrantowy

Opis odcinka (srednica nominalna/dtugosé)

Rurocigg opadowy (Srednica nominalna)

3000
o%“}v Rurocigg wznosny (Srednica nominalna)
X

%\ | Spadek rurociqgu

.35 _ | Rzedna osi rurociggu wzgledem poziomu #0,00
/‘“ Lokalizacja i typ zawiesia
INWESTOR:
LOGIT Sp. z 0.0.

UL. SPOLDZIELCOW 8, 62-510 KONIN

ADRESINWESTYCS MODEA KROLEWSKA, UL. SKANDYNAWSKA, NR RYSUNKU:
WOJ. WIELKOPOLSKIE, POWIAT KONINSKI, GMINA STARE MIASTO, 6
OBREB MODEA KROLEWSKA, DZ. NR EW. 570/3, 649

TYTUL INWESTYCJI:

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
Z CZESCIA SOCJALNO-BIUROWA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

BRANZA: NAZWA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU:
: KONCEPCJA Z WYTYCZNYMI

INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA | 5 PROJEKTU TECHNICZNEGO 1:200

NAZWA RYSUNKU: DATA:

RZUT INSTALACJI HYDRANTOW WEWNETRZNYCH 07.2026
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